A Feuerstatten-Prifstelle

DMT Am Technologiepark 1
D-45307 Essen

Gutachten zum Priifbericht Nr. RO-90 02 464

Aufgrund obigen Befundes wird festgestellt:

Das Produkt Dauerbrandofen Wega

der Firma Haas+Sohn Reischl-Ofentechnik GmbH,
Munchner Bundesstralle 114, A-5021 Salzburg

entspricht fir den

Brennstoff Scheitholz

in den gepriften Punkten DIN 18 890 unter Mitbeachtung der Vereinbarung gem.

den Anforderungen der Art. 15a B-VG Uber die Einsparung von Energie und
SchutzmafRnahmen betreffend Kleinfeuerungen sowie den
Forderungen der Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung
der Steiermark und der Verordnung Uber Schutzmaflnahmen
betreffend Kleinfeuerungen des BMfWA.
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Priiforennstoft Scheltholz | Scheitholz | Antre = Uraunkohle

Versuchstag 22112002 | 21.11.2002 | 1511702 | 20 112002

Aufgabemenge (gesamt) kg 8,04 1,16 3.7 T 575_——T
- Stellung der Einstelleinrichtungen f(r: NWL Teillast Ny NWL

— Primarluft zZu 2u 3

- Seku.n-dar.ldﬂ max. max. me R max ]

= Ros{stenunq - - o

Mittierer Férderdruck mbar 0,1 0.08 0.° 0,1“——

Mittlere Abgastemperatur ta-tr K 251 195 12_1 . 266 i

Mittlerer CO, Gehalt % 8.9 7.8 76 98

Mittierer CO-Genalt % 0,12 o1 | o T o012

ithlerer ¢

gAeztfg;zn a(u)f f;;':/?gjef Fogese " 0.1 0.1 o 108

Abbrandzeit der Aufgaben h 3,85 1,59 3.4 3,76

'Stundlichier Abbrand kg/h 2,09 0.73 0.8: | 147 |

Verlust durch freie Warme % 19,6 17,4 7 — 18,9

ﬁﬂusﬁt'durch gebundens Wérme % 0,8 0.8 0r 0,; N

(e e SR o | o w

Wirkungsgrad % 78,8 81 78 79,4

Warmeleistung P KW 6.8 25 6e 6.3

NO, gem ppm 91.3 .- , 86,6

HC gem ppm 39,6 322 137 | 358

co mg/MJ 793 754 8o, | 720

NO, mg/MJ 99 - 9 85

HC mg/MJ 34 32 e 28 |

Staub mg/MJ 22 -- ) 26

CO bez auf 13 % O, mg/Nm?| 1250 —w125

NO bez auf 13 % O, mg/Nm? 157 35

HC bez. auf 13 % 0, mg/Nm? 54 Ha

Staub bez auf 13 % O, mg/Nm? 35 5 i

ﬂ}b gemessen mg 11,3 retus X S‘E( ib’ﬂf] v 1#,5 B
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Ergdnzung nach Art. 15a B-VG (ber die Einsparung von Energie :ind
Schutzmafinahmen betreffend Kleinfeuerungen sowie den Forderungen der Feusrungsanlagen-
Genehmigungs-Verordnung der Steiermark und
der Verordnung {ber Schutzmalnabmen betreffend Kleinfeuerungen dus BMIWA

Dausrbrandofen Wega

der Fa. Haas + Sohn Reischi-Ofentechnik GmbH,
Miinchner Bundesstrafie 114, A-5021 Salzburg
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