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Bedienfeld/Innenfühler (BF) 

Zusatz: Passiver Innenfühler 

Zusatz: Außenfühler 

Zusatz: Relaisbox für 
Zirkulationspumpe und 
Zusatzwärme

Vorlauffühler 

Anschlusszentrale (AZ)

Nebenschlussmotor 
Der Rahmen erlaubt die 
Montage an allen 4 Seiten 

1. 1. Übersicht über enthaltene Komponenten und Zusätze

Alternative Positionen 
für Bedienfeld und 
Anschlusszentrale 

Übersicht

Übersicht

Maße: 

Motor: B = 91 mm, L = 80 mm, H = 85 mm 
AZ: B = 78 mm, L = 78 mm, H = 50 mm 
BF: B = 78 mm, L = 78 mm, H = 35 mm 
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Regulierung der Zimmertemperatur
Dies ist die effektivste und einfachste Reglerfunktion 
für Einfamilienhäuser oder Räume mit einheitlichem 
Wärmebedarf. 
Einfache Installation/Handhabung und optimale 
Wirtschaftlichkeit. Spart laut „Råd & Rön“ bis zu 
24%. 

Alle Einstellungen für I werden auf Seite 8-14 
beschrieben.

Mit Innen- und Außenfühler (siehe auch unter 
Menü 7.3)
IAi für die Regelung in Einfamilienhäusern oder 
Räumen mit einheitlichem Wärmebedarf. Einen 
höheren Heizkomfort erzielt man durch Steuerung 
über die Außentemperatur mit Einstellung der 
Höchst- und Mindesttemperatur. 
IAa für die Regelung in Mehrfamilienhäusern. Der 
Außenfühler steuert die Wärme normalerweise 
entsprechend einer eingestellten Reglerkurve. 
Der Innenfühler verhindert überfl üssige 
Übertemperaturen.

Alle Einstellungen für IAi werden auf Seite 22-29 
beschrieben.
Alle Einstellungen für IAa werden auf Seite 30-37 
beschrieben.

Vorlaufüberwachung 
Für eine konstante Vorlauftemperatur. 

Alle Einstellungen für V werden auf Seite 16-21 
beschrieben.

Außensteuerung 
Für die Regelung in Mehrfamilienhäusern. Der 
Außenfühler steuert die Wärme entsprechend der 
eingestellten Reglerkurve. 

Alle Einstellungen für A werden auf Seite 38-44 
beschrieben.

5 verschiedene Regleralternativen 
EC Home kann an den Bedarf Ihrer Anlage leicht angepasst werden. 

I IAi/IAa

VA

Übersicht

Übersicht
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2. Lieferumfang und Zusatz (Bild 1) 
1. Nebenschlussmotor, 24 V GS, 0-10 V, 90°, 10 Nm (bei Lieferung an AZ angeschlossen) 

2. Anschlusszentrale (AZ), mit Konsole für Montage am Motor. Riegelkeil liegt bei Lieferung im AZ (Bild 3, nächste Seite) 

3. Netzadapter 24 V GS (bei Lieferung an AZ angeschlossen). Mit Universaladapter 

4. Innenfühler/Bedienfeld (BF) (mit Montagesatz für Wandmontage) 

5. Vorlauffühler (bei Lieferung an AZ angeschlossen) 

6. Befestigungsbank für Vorlauffühler 

7. Montagesatz M6-NRE, für Motor an „übrigen“ Mischventilen 

8. Montagesatz M6-NRE6, für Motor an Mischventilen Typ Esbe VRG/VRB 

9. 4-Leiter-Kabel, 25 m, für Innenfühler/Bedienfeld 

10. Schraubenzieher

1
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Übersicht

Übersicht

Abkürzungen, die im laufenden Text wiederholt vorkommen: 
AZ = Anschlusszentrale 

BF = Bedienfeld 

I = Innenfühler-Steuerung 

A = Außenfühler-Steuerung 

IAi = Innenfühlersteuerung mit Außenfühlerkurve zur Festlegung des Höchstwerts 

IAa = Außenfühler-Steuerung mit Innenfühler zur Festlegung des Höchstwerts 

V = Vorlauffühler-Steuerung 
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3. Start-Anleitung
3.1 Montage des Motors am Mischventil
Montieren Sie den Motor am Mischventil entsprechend der jeweiligen Montagesatz-
Anweisung (Beispiele auf Bild 2 und 3). Vgl. Punkt 7 und 8 unter Lieferumfang auf der 
vorherigen Seite, um zu sehen, welchen Montagesatz Sie wählen müssen. Die Wahl 
des Adapters hängt vom Mischventil ab, gemäß Tabelle und Anleitung im Montagesatz.
HINWEIS: Passt der Adapter nicht, haben Sie den falschen Mon-
tagesatz gewählt. Wenn bei der Montage der falsche Adapter 
benutzt wird, wird der Motor um 45° verdreht angebracht.

Montieren Sie die Platte (blau/rot) zur Positionsanzeige des Mischventils am Motor 
und befestigen Sie den Knebelschalter gemäß Bild 4. HINWEIS: Der Motor wird 
immer in mittlerer Position geliefert und das Rad passt nur auf die Position, in der 
sich der Motor befi ndet. Führen Sie die Schraube in die Mitte des Motors ein und 
ziehen Sie sie fest.

Stellen Sie den Motor auf manuelle Position um (Bild 4 und 4a) und überprüfen Sie, ob 
der Arbeitsbereich des Mischventils mit der Position des Rads übereinstimmt. 

HINWEIS: Der Knopf soll nur gedreht werden. Wird er eingedrückt, kann er in der 
manuellen Position festklemmen. 

3.2 Montage der AZ
Montieren Sie die AZ mit Brett am Motorrahmen gemäß Bild 5. HINWEIS: Das 
Brett kann an einer beliebigen Seite des Motors angebracht werden und wird von 
hinten angepresst. Der Riegelkeil wird angedrückt, bis er „klickt“ (Bild 6 und 6a). Um 
den Riegelkeil zu lösen, kann man z. B. einen kleinen Schraubenzieher benutzen (Bild 
7). HINWEIS: Der Riegelkeil befi ndet sich bei Lieferung lose in der AZ. 

Die AZ kann auch separat montiert werden, z. B. an der Wand. Die Größe der Dose 
ist für Aufputz-Montage an einer Steckdose 70 mm geeignet (Typ Wandsteckdose). 

3.3 Montage des Vorlauffühlers 
Montieren Sie den Temperaturfühler auf der Zuleitung möglichst nahe am Mischventil. 

Befestigen Sie den Fühler mit dem beigefügten Befestigungsband am Rohr. Es ist sehr 
wichtig für die Funktion, dass der Kontakt zum Rohr gut ist.

HINWEIS: Eine gute Isolierung ist für die Funktion wichtig.

3.4 Kabelverlegung 
Montage des 4-Leiter-Kabels:

Verlegen Sie alle Kabel zwischen der AZ und dem BF vor dem Anschluss an die jewei-
lige Zentrale.

5

7
6 6a

4

3

2

4a

Start-Anleitung

Start-Anleitung
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3.5 Anschluss der AZ
Führen Sie das Kabel durch die Kabeldurchführung in der AZ gemäß Bild 8. Es wird empfohlen, zur Zugentlastung einen Knoten 
im Kabel anzubringen (Bild 9).

Die Anschlussklemme ist abnehmbar (Bild 10)  und wird auf den Stift aufgedrückt, nachdem die Kabel angeschlossen worden 
sind. Schließen Sie das 4-Leiter-Kabel an die Klemme 1-4 der AZ gemäß Bild 11 an. HINWEIS: Die Farbkombination des 
Kabelanschlusses an die AZ muss für den Anschluss an das BF dieselbe sein.

Auf Bild 12 sind die einzelnen Klemmen zu sehen. 

3.6 Anschluss des BF
BF wird mit loser Wandbefestigung/losem Adapter geliefert. BF kann durch einen einfachen Eingriff gemäß Bild 13 abgenommen 
werden. 

Schließen Sie das 4-Leiter-Kabel an die Klemme 1-4 des BF gemäß Bild 14 an. HINWEIS: Dieselbe Farbkombination der 
Klemmen wie in der AZ. Denken Sie auch daran, das Kabel durch die Wandbefestigung zu führen.

BF wird dann auf der Bodenplatte mittels Schnappverschluss befestigt. Haken Sie zuerst das Unterteil ein und drücken Sie das 
Oberteil gemäß Bild 15 auf.

98
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13
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15

Start-Anleitung

Start-Anleitung
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3.7 Montage von BF
BF kann auf der AZ oder der Wand befestigt werden. Zur Wandmontage wird der beigefügte Montagesatz verwendet (Pfropfen 
und Schraube). 

BF besitzt in der Standardausführung eine eingebaute Temperaturerfassung, die als Innenfühler dient. Die Position des BF ist 
daher wichtig für die Funktion, wenn man die Innenfühlerfunktion nutzt. 

BF wird an zentraler Stelle im Haus in der Diele, im Treppenhaus oder in einem anderen Raum montiert, der mit einem möglichst 
großen Teil des übrigen Hauses in Verbindung steht. Vermeiden Sie Räume mit viel Zusatzwärme, wie z. B. Küche, Wohnzimmer 
nach Süden hin oder im zweiten Stock eines zweistöckigen Hauses. Bringen Sie das BF so an, dass er keiner direkten Sonne-
neinstrahlung ausgesetzt ist. 

Vermeiden Sie es, BF an einer Außenwand oder in der Nähe der Außentür anzubringen.

Achten Sie darauf, dass BF nicht näher als 1 m zum nächsten Heizkörper und etwa 1,5 m über 
dem Boden angebracht.

HINWEIS: Bei Verwendung eines passiven Innenfühlers, nur eines Außenfühlers oder nur eines 
Vorlauffühlers kann BF an beliebiger Stelle angebracht werden. 

Zur Montage der AZ siehe Bild 16. Die Schrauben für den Deckel dienen in diesem Fall zur Mon-
tage der Wandbefestigung für das BF direkt an der AZ. Das 4-Leiter-Kabel wird immer durch die 
Wandbefestigung gemäß Bild 17 geführt. 
Bild 18 und 19 zeigen die Montage des BF an der AZ sowie das BF einzeln zur Wandmontage.

4. Bedienung 
A. 

Durch Drücken eines beliebigen Knopfes wird das Display aktiviert. Ein 
zweiter Druck auf einen beliebigen Knopf öffnet das erste, zur Verfügung 
stehende Menü. 
Die Funktion der Knöpfe wird anschließend oberhalb des jeweiligen 
Knopfs im Display angezeigt. 
Knopf 1 = Bewegung nach unten/rechts oder Wert verringern 
Knopf 2 = Bewegung nach oben/links oder Wert erhöhen 
Knopf 3 = Zurück/Escape 
Knopf 4 = OK/Menü aufrufen 

B. 

HINWEIS: Es können keine Werte „aus Versehen“ geändert werden. 
In allen Positionen, in denen sich ein Wert ändern lässt, werden Sie immer gefragt, 
ob Sie die Änderung ausführen möchten, bevor sie tatsächlich wirksam wird. 

5. Grundeinstellungen beim ersten Start - I und V 
Alle Einstellungen werden auf den folgenden Seiten ausführlicher beschrieben, Menü für Menü, aber es gibt 5 (3 für V) Einstell-
ungen, die beim ersten Start vorgenommen werden sollen. 

Die Sprache wird in Menü 8 eingestellt. Blättern Sie nach unten zum letzten Menü, dem Menü 8. Die Voreinstellung ist 
Schwedisch.

Die Laufrichtung des Motors kann auf Öffnung im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn eingestellt werden. 
Die Voreinstellung ist im Uhrzeigersinn. Die Einstellung wird in Menü 7.1 vorgenommen. 

Der gewünschte Sollwert für den Innenfühler (nicht für V) kann auf 5-30° C eingestellt werden. Die Voreinstellung 
ist 20° C. Die Einstellung wird in Menü 1 vorgenommen. 

Als Höchstwert kann ein Wert zwischen 5-90° C gewählt werden. Die Voreinstellung ist 60° C. Die Einstellung wird in Menü 
7.4 vorgenommen. 

Als Mindestwert (nicht für V) kann ein Wert zwischen 5-90° C gewählt werden. Die Voreinstellung ist 10° C. Die Einstellung 
wird in Menü 7.4 vorgenommen. 

191716

1 32 4

Start-Anleitung

Start-Anleitung
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Das Vorhängeschloss 
zeigt an, dass die 
Sperrung von Menüs 
aktiviert ist

Aktuelle 
Innentemperatur

Reglerfunktion
I = Innenfühler

6. GEBRAUCHSANWEISUNG – I
Jedes Menü wird hier genau beschrieben.

Menü 0 – Grundmenü
Im Grundmenü werden nur grundlegende Daten angezeigt. 

Aktuelle Zimmertemperatur, Sollwerte für die 
Zimmertemperatur, Sperrung (wenn Sperrcode 
aktiviert ist) sowie Uhrzeit und Wochentage (wenn die 
Zeitfunktion aktiviert ist). 
In Menü 7.5.4 kann eingestellt werden, dass nur der Sollwert 
angezeigt werden soll. 

Außerdem wird angezeigt, welche Reglerposition gilt und 
welche Reglerfunktion gewählt ist. 

Menü 1 und 2 - Anpassung des 
Sollwerts für Innenfühler.
Je nach Wahl der Reglerposition in Menü 3 wird eine Sonne 
oder ein Mond vor dem Sollwert angezeigt. 

Es kann ein Wert für den Tag zwischen 5-30° C in Interval-
len von 0,1° C gewählt werden, und für die Nacht zwischen 
1-30° in Intervallen von 1° C. 

Um die Einstellung für die Nacht ausführen zu kön-
nen, muss erst die Uhr oder Nacht-Temperatur in 
Menü 3 aktiviert werden.

TIPP: Durch Aktivierung der Sperrung von 
Anzeige und/oder Änderung von Menüs in Menü 
7.5.2 und 7.5.3 kann man verhindern, dass Un-
befugte die Einstellungen sehen/ändern.

Aktueller Tag und Zeit 
HINWEIS: Wird nur 
angezeigt, wenn die 
Zeitfunktion genutzt 
wird

Eingestellter Sollwert

Wählbarer Sollwert

Zeigt an, 
dass man 
den Sollwert 
Tagestemperatur 
ändert

Wählbarer SollwertZeigt an, dass 
man den Sollwert 
Nachttemperatur 
ändert

Die Zahl in der 
linken oberen 
Ecke zeigt an, 
in welchem 
Menü man sich 
befi ndet.

Gebrauchsanweisung – I

Gebrauchsanweisung – I

Reglerposition
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Menü 3 – Einstellung der Reglerposition
In diesem Menü wird die Zeitfunktion aktiviert, ständig Tag, ständig Nacht, 
oder ob man die Regelung abschalten will. 

Je nach Auswahl in Menü 3 wird das Grundmenü, Menü 0, unterschied-
lich aussehen. 

Der aktuelle Tag und die aktuelle Zeit werden in Menü 0 nur angezeigt, 
wenn die Zeitfunktion aktiviert ist.

Sonne = Tagestemperatur aktiv. Menü 0 zeigt die Sonne nur an, wenn 
die Zeitfunktion aktiv ist.

Mond = Nachttemperatur aktiv.

Schneefl ocke = Abgeschaltet. Der Sollwert für die Vorlauftemperatur 
wird automatisch auf 10° C gesetzt.

Gebrauchsanweisung – I

Gebrauchsanweisung – I
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Menü 4 – Einstellung von Zeiten Nacht-
temperatur 

HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion 
aktiv ist. 

Zeiten für Nachttemperatur können für jeden Wochentag gewählt werden. 

Benutzen Sie Pfeil nach oben oder unten, um zu dem Tag zu gelangen, 
den Sie einstellen wollen. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, welcher 
Tag markiert ist. Drücken Sie OK noch einmal, um den gewählten Tag zu 
aktivieren.

4.1.1 Zeiteinstellung 
Für jeden Tag können 3 verschiedene Zeiten eingestellt werden. Wählba-
res Intervall 00-24. 

HINWEIS: Einstellung 17:00 – 04:00 bedeutet, dass die Absenkung 
17:00 – 00:00 und 00:00 – 04:00 am gewählten Tag durchgeführt wird, 
nicht am Tag danach. 

Wenn Sie dieselbe Absenkung für mehrere Tage einstellen möchten, 
können Sie durch „Kopiere auf…“ die Absenkung auf Montag bis Freitag, 
Samstag bis Sonntag oder die ganze Woche kopieren. 

Gehen Sie zurück auf Menü 4, um einen Überblick über die gewählten 
Einstellungen zu bekommen

Menü 5 – Einstellung von Tag und Uhr-
zeit
HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion 
aktiv ist. 

Einstellung des aktuellen Wochentags und der Uhrzeit. Stunden und Minu-
ten werden getrennt eingestellt.

Nacht-
Temp aktiv 

Tag-Temp 
aktiv 

Gebrauchsanweisung – I

Gebrauchsanweisung – I
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Menü 6 – Übersicht
Zeigt alle aktuellen Temperaturen und Einstellungen wie folgt an.

Die angezeigten Werte wechseln automatisch vor und zurück.

Drücken Sie OK, um das Wechseln zu stoppen, drücken Sie dann Pfeil 
nach oben/unten zum Blättern.

HINWEIS 
Der Sollwert für die Innentemperatur Tag/Nacht/Ext 
wird auch angezeigt, wenn die Zeitfunktion oder externe 
Umstellung nicht benutzt wird.

0% besagt, dass der 
Motor ganz geschlossen 
ist. 100% bedeutet 
vollständig offen. 
+/- bedeutet öffnet/
schließt

Zeigt an, dass die Zirkulationspumpe 
aktiv ist. Wenn die Funktion für 
Pumpenstopp nicht verwendet wird, 
bewegt sich das Symbol die ganze 
Zeit über.

Reglerposition
Uhr = Tag/Nachtfunktion aktiviert 
Der Pfeil über der Sonne zeigt an, dass die 
Tagestemperatur gerade aktiv ist.

Gebrauchsanweisung – I

Gebrauchsanweisung – I
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Menü 7 – Service
In diesem Menü ist folgende Wahl möglich. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, welches 
Menü markiert ist.

7.1 Rotation – Einstellung der Laufrichtung – Öffnung im Uhrzeigersinn oder entge-
gen dem Uhrzeigersinn.

7.2 Manueller Test – Manueller Betrieb des Nebenschlussmotors

7.3 Reglerfunktionen – Wahl der Reglerfunktion; Innenfühler (I), Innen+Außenfühler 
mit Priorität Innen (IAi), Außen+Innenfühler mit Priorität außen (IAa), Außenfühler (A), 
sowie nur Vorlauffühler (V).

7.4 Max/min//Ext Strg. – Einstellung der Höchst- und Mindestwerte für die 
Vorlauftemperatur und die gewünschte Raumtemperatur bei externer Steuerung.

7.5 Menüanzeige – Einstellung, welche Menüs angezeigt werden sollen.

7.6 Statistik – Zeigt die gespeicherten Temperaturwerte der einzelnen Fühler an.

7.7 Pumpe/Zusatzwärme – Wird zusammen mit der Relaisbox verwendet, um 
Zirkulationspumpe, Zusatzwärme usw. zu starten/stoppen.

7.8 Alarm – Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. SMS, wenn GSM-
Steuerung aktiviert ist, wenn eine bestimmte Temperatur des Fühlers überschritten/un-
terschritten wird.

7.1 Rotation – Laufrichtung des Motors
Für Wahl der Öffnung im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn

7.2 Manueller Test
Wird benutzt, um verschiedene eingeschaltete Funktionen manuell zu testen.

Kontrolle Motor – Drücken Sie OK, um den Motor mit Pfeil nach oben/unten öffnen/
schließen zu können. Wenn der Motor in die falsche Richtung läuft, muss die Rotations-
richtung in Menü 7.1 geändert werden.

Alarm – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus ändern zu kön-
nen. Wird benutzt, um ein Signal abzusetzen, wenn etwas falsch ist. Die Einstellung wird 
in Menü 7.8 vorgenommen. Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, 
in der AZ mit „Alarm” gekennzeichnet.

Relais Zusatzw. – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus 
ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zusatzwärme zu 
starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

Relais Zirk.pump – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus 
ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zirkulationspumpe 
zu starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

7.3 Reglerfunktionen
Beschreibung der jeweiligen Reglerfunktion befi ndet sich unter „Übersicht“, Seite 3.

I = Fühler Innen – Regelung erfolgt mit Innenfühler und Vorlauffühler.

IAi* = Innen/Auß I-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler und 
Vorlauffühler. Die Einstellung des Innenfühlers hat Priorität. Die Kurve des Außenfühlers 
funktioniert teils als Begrenzung des Höchstwerts, teils als Begrenzung des Mindest-
werts (durch I. Absenk Kurve). Dies wird genauer im Teil „Gebrauchsanweisung IAi“ erläu-
tert, Menü 7.9.5 (das Menü wird nur angezeigt, wenn diese Reglerfunktion gewählt ist).

IAa* = Innen/Auß A-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler und 
Vorlauffühler. Die Kurve des Außenfühlers hat Priorität. Der Innenfühler dient zur Festle-
gung des Höchstwerts, wenn es innen zu warm wird.

A* = Fühler Außen – die Regelung erfolgt durch Außenfühler (gemäß eingestellter 
Kurve) und Vorlauffühler.

V = Vorlauf – Reguliert gemäß der an der Zuleitung eingestellten Temperatur.

*Außenfühler gehört nicht zur Grundausstattung

Gebrauchsanweisung – I

Gebrauchsanweisung – I
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7.4 Max/min//Ext. Strg.
Max = Höchstwert der Vorlauftemperatur. 5-90° C wählbar. 

Min = Mindestwert der Vorlauftemperatur. Besonders geeignet für Bodenhei-
zungssysteme. 5-90° C wählbar.

Innen Temperatur Externer Kontakt = Gewünschte Raumtemperatur, 
wenn externer Kontakt geschlossen ist, z. B. über GSM-Steuerung. 10-30° C 
wählbar. Externe Steuerung wird an Klemme 9-10 angeschlossen, im AZ mit „Ext“ 
markiert.

7.5 Menüanzeige
7.5.1 Sperrcode
Hier können Sie einstellen, dass die Knöpfe und Menüs von EC Home gesperrt 
werden können. Dies geschieht, wenn 20 Sekunden vergangen sind, ohne dass 
ein Knopf gedrückt wurde. Der hier gewählte Code wird benutzt, um die Sperrung 
wieder aufzuheben. Wenn der Sperrcode gilt, müssen die gewählten Knöpfe 5 Sek. 
gedrückt gehalten werden, damit die Entsperrung wirksam wird. 

Menü 7.5.2 und 7.5.3 werden nur angezeigt, wenn der Sperr-
code gewählt ist. Wenn die Menüs gesperrt sind, wird in Menü 
0 ein Vorhängeschloss angezeigt.

7.5.2 Menüs anzeigen
Hier können Sie wählen, welche Menüs angezeigt werden sollen, wenn der Sperr-
code aktiviert ist.

7.5.3 Menüs ändern
Hier können Sie wählen, welche Menüs geändert werden können, wenn der Sperr-
code aktiviert ist. 

7.5.4 Aussehen Startmenü
Hier können Sie wählen, ob Menü 0, in dem die Temperaturen angezeigt werden, 
den Istwert + eingestellten Sollwert oder nur den eingestellten Sollwert anzeigen 
soll. 

7.5.5 Speichern/Zck Einst.
Hier können Sie „Einstllg speichern“ wählen, um die vorgenommenen Einstellungen 
zu speichern. 

Auf diese Weise können Sie „Letzte Speichrg zck“ verwenden, um leicht zu den 
richtigen Einstellungen zurück zu kommen, wenn Sie oder eine andere Person 
versehentlich Einstellungen geändert haben. 

„Zck zu Fabriks I/IAi/IAa/A/V“ können Sie verwenden, um alle Einstellungen auf die 
voreingestellten Grundwerte zurückzustellen.

7.5.6 Eichung Fühler
Hier können Sie den Wert des Vorlauffühlers bzw. Innenfühlers anpassen, wenn 
Sie der Meinung sind, dass die auf EC Home angezeigte Temperatur nicht stimmt. 
Einstellbar sind +5 bis -5° C.

Gebrauchsanweisung – I

Gebrauchsanweisung – I
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7.6 Statistik
Hier können Sie die Werte von Vorlauftemperatur, Innentemperatur und Außentemperatur 
(wenn ein Außenfühler eingesetzt wurde) während der letzten Stunden sehen. 

Für den Vorlauffühler werden die letzten 200 Minuten angezeigt, Minute für Minute. Für 
die anderen Fühler ändern sich die Werte viel langsamer, und für sie können die Werte 
der letzten 200 Stunden abgelesen werden, Stunde für Stunde. 

Verwenden Sie Pfeil nach oben/unten, um den Fühler zu markieren, dessen Statistik Sie 
sehen wollen, und drücken Sie auf OK, um sich eine Grafi k der Temperatur anzeigen zu 
lassen. Mit Pfeil nach rechts/links können Sie dann den Cursor bewegen, der rechts unten 
in der Grafi k zu sehen ist, und den Wert für eine bestimmte Minute oder Stunde ablesen. 
TIPP: Wenn Sie direkt auf Pfeil nach rechts drücken, können Sie zum ältesten Wert 
springen. Drücken Sie Esc, um zum Statistik-Menü zurückzugehen.

7.7 Pumpe/Zusatzwärme
Hier stellen Sie ein, ob Sie die Funktion für Start/Stopp der Zirkulationspumpe für Heizsys-
tem, Zusatzwärme usw. benutzen wollen. HINWEIS Zusatzbox erforderlich.

Pumpenstopp Strg Innenfühler Ein/Aus – Wenn diese Funktion aktiviert ist, 
wird die Pumpe stoppen, wenn der Reglermotor 60 Minuten vollständig geschlossen 
bleibt. Danach wird die Pumpe jeden Tag jeweils um 12:00 Uhr 5 Minuten lang bewegt. 
HINWEIS Der Zeitpunkt wird der eingestellten Zeit entnommen.

Wird keine Zeit eingestellt, bleibt 12:00 12 Stunden ab Start erhalten. Die Pumpe wird 
sofort wieder gestartet, wenn der Innenfühler Wärme anfordert.

M-pos. Zusatzw. – Wenn man möchte, dass die Zusatzwärme startet, wenn sich das 
Ventil in einer bestimmten Position befi ndet, kann man dies hier einstellen. 0 bedeutet, 
dass der Motor vollständig geschlossen ist, bei 100 ist der Motor vollständig offen.

Verzög. Wärme – Wie viel Zeit verstreichen soll, nachdem die oben genannte Ventil-
position erreicht ist, bis die Zusatzwärme startet.

Verzög. Mischer – Wie viel Zeit verstreichen soll, nachdem die Zusatzwärme gestar-
tet ist, bis der Motor weiter öffnet. 

7.8 Alarmkontakt
Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. eine SMS, wenn eine bestimmte 
Temperatur des Fühlers überschritten/unterschritten wird. 
HINWEIS Erfordert Spezialausstattung.

Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” geken-
nzeichnet. Werte von 0-90° C einstellbar.

Alarmsignal kann erzeugt werden für: Fühlerfehler, Niedrige Raumtemperatur, Hohe Vor-
lauftemperatur oder Niedrige Vorlauftemperatur.

Menü 8 – Sprache
Verfügbare Sprachen: Schwedisch, Englisch, Deutsch und Finnisch.

Gebrauchsanweisung – I

Gebrauchsanweisung – I
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7. Fehlersuche 
Bei einem Fehler an Fühlern oder deren Kabel oder bei Fehlschaltung wird EC Home auf dem Display eine Fehlermitteilung 
anzeigen.

Bei einem Fühlerproblem wird automatisch Menü 6 angezeigt, und der Wert für den fehlerhaften Fühler blinkt. Es wird ein Wert 
angezeigt, und dieser Wert kann für die Suche nach Ursache hilfreich sein. 

Für den Innenfühler wird 0° C für Unterbrechung angezeigt, 99,9° C für Kurzschluss.

Für den Vorlauffühler wird 0° C für Unterbrechung angezeigt, 99° C für Kurzschluss.

Für den Außenfühler wird -40° C für Unterbrechung angezeigt, 65° C für Kurzschluss. 

EC Home wird je nach Fehlermeldung folgende Aktion ausführen: 

Fehler am Vorlauffühler – Stellt das Mischventil immer auf 25% offen 

Fehler am Innenfühler bei I-Regelung – Schickt maximal 30° C an die Zuleitung 

Fehler am Außenfühler bei A-Regelung – Regelt entsprechend dem Wert der Kurve bei außen = 0° C (gilt unabhängig vom 
Schaltpunkt) 

Fehler am Außenfühler bei IAi-Regelung – Regelt entsprechend der eingestellten Raumtemperatur 

Fehler an Innenfühler bei IAi-Regelung – Regelt entsprechend der eingestellten Kurve 

Fehler an Außenfühler bei IAa-Regelung – Regelt für eine konstante Raumtemperatur von 20° C 

Fehler an Innenfühler bei IAa-Regelung – Regelt entsprechend der eingestellten Kurve 

Fehler an Außenfühler + Innenfühler – Schickt maximal 30° C an die Zuleitung 

Fehler an Anschluss oder Kabel zwischen AZ und BF: 

Bei Fehler an den Kabeln, die an Klemme 1 oder 2 angeschlossen sind, bekommt das BF keinen Strom.

Bei Fehlern an den Kabeln, die an Klemme 3 oder 4 angeschlossen sind, erscheint eine Fehlermeldung – „Übertr.fehler AZ/BF“ 
– auf dem Display. 

Unabhängig vom Fehler wird sich der Motor auf 25% offen stellen.

Fehlersuche

Fehlersuche
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8. GEBRAUCHSANWEISUNG V
Jedes Menü wird hier genau beschrieben.

Menü 0 – Grundmenü
Im Grundmenü werden folgende Daten angezeigt:

Aktuelle Vorlauftemperatur, eingestellte Vorlauftemperatur, eingestellte Nachtabsenkung, einges-
tellte externe Absenkung, Sperrung (wenn Sperrcode aktiviert ist) sowie Uhrzeit und Wochentag (wenn die 
Zeitfunktion aktiviert ist). 

Außerdem wird angezeigt, welche Reglerposition gilt und welche Reglerfunktion gewählt ist. 

HINWEIS
Eingestellte Werte für Nachtabsenkung und Externe Absenkung werden auch dann angezeigt, wenn Zeit-
funktion oder externe Umstellung nicht verwendet werden.

Aktueller Tag und Zeit. 
HINWEIS: Wird nur 
angezeigt, wenn die 
Zeitfunktion aktiv ist

Eingestellter Sollwert

Reglerposition
Sonne = Tagestemperatur

0% besagt, dass der 
Motor ganz geschlossen 
ist. 100% bedeutet 
vollständig offen. 
+/- bedeutet öffnet/
schließt

Zeigt an, dass die Zirkulationspumpe 
aktiv ist. Wenn die Funktion für 
Pumpenstopp nicht verwendet wird, 
bewegt sich das Symbol die ganze 
Zeit über.

Reglerposition
Mond = Nachttemperatur 

Reglerposition
Schneefl ocke = Abgeschaltet

Reglerposition
Uhr = Tag/Nachtfunktion aktiviert 
Der Pfeil über der Sonne zeigt an, dass die 
Tagestemperatur gerade aktiv ist.

Aktuelle Vorlauftemperatur

Reglerfunktion 
V = Vorlauf

Gebrauchsanweisung – V
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Das Vorhängeschloss zeigt 
an, dass die Sperrung von 
Menüs aktiviert ist
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Wählbarer Sollwert

Wählbarer Sollwert
Zeigt an, dass 
man den Sollwert 
Nachtabsenkung 
ändert

Die Zahl in der 
linken oberen 
Ecke zeigt an, 
in welchem 
Menü man sich 
befi ndet.

Menü 1 und 2 – Anpassung des 
Sollwerts und Nachtabsenkung 
der Vorlauftemperatur
In Menü 1c wird der Sollwert für die Vorlauftemperatur 
eingestellt. 

Es können Werte von 0-90° C gewählt werden. 

Die Nachtabsenkung wird in Menü 2a eingestellt. Um die 
Nachtabsenkung einzustellen, muss zunächst die Nacht-Alter-
native oder die Zeitfunktion in Menü 3 aktiviert werden. 

Es können Werte von 0 – -40° C gewählt werden.

Menü 3 – Einstellung der Regler-
position
In diesem Menü wird die Zeitfunktion aktiviert, ständig Tag, 
ständig Nacht, oder ob man die Regelung abschalten will. 

Je nach Auswahl in Menü 3 wird das Grundmenü, Menü 0, 
unterschiedlich aussehen.

Der aktuelle Tag und die aktuelle Zeit werden nur angezeigt, 
wenn die Zeitfunktion aktiviert ist.

Sonne = Tagestemperatur aktiv.

Mond = Nachtabsenkung aktiv.

Schneefl ocke = Abgeschaltet. Der Sollwert für die Vorlauf-
temperatur wird automatisch auf 10° C gesetzt.

Gebrauchsanweisung – V

Gebrauchsanweisung – V

https://www.ofenseite.com/


18

Menü 4 – Einstellung von Zeiten Nacht-
temperatur
HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion 
aktiv ist. 

Zeiten für Nachttemperatur können für jeden Wochentag gewählt werden. 

Benutzen Sie Pfeil nach oben oder unten, um zu dem Tag zu gelangen, 
den Sie einstellen wollen. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, welcher 
Tag markiert ist. Drücken Sie OK noch einmal, um den gewählten Tag zu 
aktivieren.

4.1.1 Zeiteinstellung
Für jeden Tag können 3 verschiedene Zeiten eingestellt werden. Wählba-
res Intervall 00-24.

HINWEIS Einstellung 17:00 – 04:00 bedeutet, dass die Absenkung 
17:00 – 00:00 und 00:00 – 04:00 am gewählten Tag durchgeführt wird, 
nicht am Tag danach. 

Wenn Sie dieselbe Absenkung für mehrere Tage einstellen möchten, 
können Sie durch „Kopiere auf…“ die Absenkung auf Montag bis Freitag, 
Samstag bis Sonntag oder die ganze Woche kopieren. 

Gehen Sie zurück auf Menü 4, um einen Überblick über die gewählten 
Einstellungen zu bekommen.

Menü 5 – Einstellung von Tag und Uhr-
zeit
HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion 

aktiv ist. 

Einstellung des aktuellen Wochentags und der Uhrzeit. Stunden und Minu-
ten werden getrennt eingestellt.

Nacht-
Temp aktiv 

Tag-Temp 
aktiv 

Gebrauchsanweisung – V

Gebrauchsanweisung – V

https://www.ofenseite.com/


19

Gebrauchsanweisung – V

Gebrauchsanweisung – V

Menü 7 – Service
In diesem Menü ist folgende Wahl möglich. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, wel-
ches Menü markiert ist.

7.1 Rotation – Einstellung der Laufrichtung – Öffnung im Uhrzeigersinn oder 
entgegen dem Uhrzeigersinn.

7.2 Manueller Test – Manueller Betrieb des Nebenschlussmotors

7.3 Reglerfunktionen – Wahl der Reglerfunktion; Innenfühler (I), 
Innen+Außenfühler mit Priorität Innen (IAi), Außen+Innenfühler mit Priorität außen 
(IAa), Außenfühler (A), sowie nur Vorlauffühler (V).

7.4 Max/min//Ext. Strg. – Einstellung der gewünschten Vorlauftemperatur 
sowie Absenkung der Vorlauftemperatur bei externer Steuerung.

7.5 Menüanzeige – Einstellung, welche Menüs angezeigt werden sollen.

7.6 Statistik – Zeigt die gespeicherten Temperaturwerte der einzelnen Fühler an.

7.8 Alarm – Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. SMS, wenn 
GSM-Steuerung aktiviert ist, wenn eine bestimmte Temperatur des Fühlers über-
schritten/unterschritten wird.

7.1 Rotation – Laufrichtung des Motors
Für Wahl der Öffnung im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn

7.2 Manueller Test
Wird benutzt, um verschiedene Funktionen manuell zu testen.

Kontrolle Motor – Drücken Sie OK, um den Motor mit Pfeil nach oben/unten 
öffnen/schließen zu können. Wenn der Motor in die falsche Richtung läuft, muss die 
Rotationsrichtung in Menü 7.1 geändert werden.

Alarm – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus ändern 
zu können. Wird benutzt, um ein Signal abzusetzen, wenn etwas falsch ist. Die 
Einstellung wird in Menü 7.8 vorgenommen.
Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” 
gekennzeichnet.

Relais Zusatzw. – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder 
Aus ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zusatz-
wärme zu starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

Relais Zirk.pump – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder 
Aus ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zirkula-
tionspumpe zu starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

7.3 Reglerfunktionen
Beschreibung der jeweiligen Reglerfunktion befi ndet sich unter „Übersicht“, Seite 3.

I = Fühler Innen – Regelung erfolgt mit Innenfühler und Vorlauffühler.

IAi* = Innen/Auß I-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler 
und Vorlauffühler. Die Einstellung des Innenfühlers hat Priorität. Die Kurve des 
Außenfühlers funktioniert teils als Begrenzung des Höchstwerts, teils als Begren-
zung des Mindestwerts (durch I. Absenk Kurve). Dies wird genauer im Teil „Ge-
brauchsanweisung IAi“ erläutert, Menü 7.9.5 (das Menü wird nur angezeigt, wenn 
diese Reglerfunktion gewählt ist).

IAa* = Innen/Auß A-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler 
und Vorlauffühler. Die Kurve des Außenfühlers hat Priorität. Der Innenfühler dient zur 
Festlegung des Höchstwerts, wenn es innen zu warm wird.

A* = Fühler Außen – die Regelung erfolgt durch Außenfühler (gemäß eingestell-
ter Kurve) und Vorlauffühler.

V = Vorlauf – Reguliert gemäß der an der Zuleitung eingestellten Temperatur.

*Außenfühler gehört nicht zur Grundausstattung
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7.4 Max/min//Ext. Strg.
Max = Gewünschte Vorlauftemperatur. 0-90° C wählbar.

Absenk.Vorl.temp. Externer Kontakt = Grade, um welche die Vorlauftem-
peratur abgesenkt werden soll, wenn der externe Kontakt geschlossen ist, z. B. über 
GSM-Steuerung. Es können Werte von 0 - -40° C gewählt werden.

Externe Steuerung wird an Klemme 9-10 angeschlossen, im AZ mit „Ext“ markiert.

7.5 Menüanzeige
7.5.1 Sperrcode
Hier können Sie einstellen, dass die Knöpfe und Menüs von EC Home gesperrt wer-
den können. Dies geschieht, wenn 20 Sekunden vergangen sind, ohne dass ein Knopf 
gedrückt wurde. Der hier gewählte Code wird benutzt, um die Sperrung wieder 
aufzuheben. Wenn der Sperrcode gilt, müssen die gewählten Knöpfe 5 Sek. gedrückt 
gehalten werden, damit die Entsperrung wirksam wird. 

Menü 7.5.2 und 7.5.3 werden nur angezeigt, wenn der Sperr-
code gewählt ist. Wenn die Menüs gesperrt sind, wird in Menü 0 
ein Vorhängeschloss angezeigt.

7.5.2 Menüs anzeigen
Hier können Sie wählen, welche Menüs angezeigt werden sollen, wenn der Sperrcode 
aktiviert ist.

7.5.3 Menüs ändern
Hier können Sie wählen, welche Menüs geändert werden können, wenn der Sperr-
code aktiviert ist. 

7.5.5 Speichern/Zck Einst.
Hier können Sie „Einstllg speichern“ wählen, um die vorgenommenen Einstellungen zu 
speichern. 

Auf diese Weise können Sie „Letzte Speichrg zck“ verwenden, um leicht zu den richti-
gen Einstellungen zurück zu kommen, wenn Sie oder eine andere Person versehent-
lich Einstellungen geändert haben. 

„Zck zu Fabriks I/IAi/IAa/A/V“ können Sie verwenden, um alle Einstellungen auf die 
voreingestellten Grundwerte zurückzustellen.

7.5.6 Eichung Fühler
Hier können Sie den Wert des Vorlauffühlers anpassen, wenn Sie der Meinung sind, 
dass die auf EC Home angezeigte Temperatur nicht stimmt. 
Einstellbar sind +5 – -5° C. 

https://www.ofenseite.com/
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7.6 Statistik
Hier können Sie die Werte von Vorlauftemperatur, Innentemperatur und Außentem-
peratur (wenn diese eingesetzt wurden) während der letzten Stunden sehen.

Für den Vorlauffühler werden die letzten 200 Minuten angezeigt, Minute für Minute. 
Für die anderen Fühler ändern sich die Werte viel langsamer, und für sie können die 
Werte der letzten 200 Stunden abgelesen werden, Stunde für Stunde. 

Verwenden Sie Pfeil nach oben/unten, um den Fühler zu markieren, dessen Statistik 
Sie sehen wollen, und drücken sie auf OK, um sich eine Grafi k der Temperatur anzei-
gen zu lassen. Mit Pfeil nach rechts/links können Sie dann den Cursor bewegen, der 
rechts unten in der Grafi k zu sehen ist, und den Wert für eine bestimmte Minute 
oder Stunde ablesen. TIPP: Wenn Sie direkt auf Pfeil nach rechts drücken, können 
Sie zum ältesten Wert springen. 

Drücken Sie Esc, um zum Statistik-Menü zurückzugehen.

7.8 Alarmkontakt
Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. eine SMS, wenn eine bes-
timmte Temperatur des Fühlers überschritten/unterschritten wird. 
HINWEIS Erfordert Spezialausstattung.

Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” 
gekennzeichnet. Werte von 0-90° C einstellbar.

Alarmsignal kann erzeugt werden bei: Fühlerfehler, Hohe Vorlauftemperatur oder 
Niedrige Vorlauftemperatur.

Menü 8 – Sprache
Verfügbare Sprachen: 

Schwedisch, Englisch, Deutsch und Finnisch.
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9. GEBRAUCHSANWEISUNG IAi
Jedes Menü wird hier genau beschrieben.

Menü 0 – Grundmenü
Im Grundmenü werden nur grundlegende Daten angezeigt.

Aktuelle Raumtemperatur, Sollwert für Raum-
temperatur, Außentemperatur, Sperrung (wenn 
Sperrcode aktiviert ist) sowie Uhrzeit und Wochentag 
(wenn die Zeitfunktion aktiviert ist).
In Menü 7.5.4 kann eingestellt werden, dass nur der Sollwert
angezeigt werden soll. 

Außerdem wird angezeigt, welche Reglerposition gilt und 
welche Reglerfunktion gewählt ist. 

Menü 1 und 2 – Anpassung des 
Sollwerts für Innenfühler.
Je nach Wahl der Reglerposition in Menü 3 wird eine Sonne 
oder ein Mond vor dem Sollwert angezeigt.

Es kann ein Wert für den Tag zwischen 5-30° C in Interval-
len von 0,1° C gewählt werden, und für die Nacht zwischen 
1-30° C in Intervallen von 1° C. 

Um die Einstellung für die Nacht ausführen zu kön-
nen, muss erst die Uhr oder Nacht-Temperatur in 
Menü 3 aktiviert werden.

Aktuelle 
Innentemperatur

Aktueller Tag und Zeit. 
HINWEIS: Wird nur 
angezeigt, wenn die 
Zeitfunktion aktiv ist

Eingestellter Sollwert

Reglerfunktion
IAi = Innenfühler mit über 
Außenfühler gesteuerte 
Kurve der Höchst- und 
Mindestwerte 

Wählbarer Sollwert

Zeigt an, dass 
man den Sollwert 
Tagestemperatur 
ändert

Wählbarer SollwertZeigt an, dass 
man den Sollwert 
Nachttemperatur 
ändert

Die Zahl in der 
linken oberen 
Ecke zeigt an, 
in welchem 
Menü man sich 
befi ndet.

Außentemperatur

Gebrauchsanweisung – IAi

Gebrauchsanweisung – IAi

Das Vorhängeschloss zeigt 
an, dass die Sperrung von 
Menüs aktiviert ist

Reglerposition
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Menü 3 – Einstellung der Regler-
position
In diesem Menü wird die Zeitfunktion aktiviert, ständig Tag, 
ständig Nacht, oder ob man die Regelung abschalten will. 

Je nach Auswahl in Menü 3 wird das Grundmenü, Menü 0, 
unterschiedlich aussehen.

Der aktuelle Tag und die aktuelle Zeit werden nur angezeigt, 
wenn die Zeitfunktion aktiviert ist.

Sonne = Tagestemperatur aktiv. Menü 0 zeigt die Sonne nur 
an, wenn die Zeitfunktion aktiv ist.

Mond = Nachttemperatur aktiv.

Schneefl ocke = Abgeschaltet. Der Sollwert für die Vorlauf-
temperatur wird automatisch auf 10° C gesetzt.

Gebrauchsanweisung – IAi

Gebrauchsanweisung – IAi
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Menü 4 – Einstellung von Zeiten Nacht-
temperatur
HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion aktiv 
ist. 

Zeiten für Nachttemperatur können für jeden Wochentag gewählt werden. 

Benutzen Sie Pfeil nach oben oder unten, um zu dem Tag zu gelangen, den 
Sie einstellen wollen. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, welcher Tag markiert 
ist. Drücken Sie OK noch einmal, um den gewählten Tag zu aktivieren.

4.1.1 Zeiteinstellung
Für jeden Tag können 3 verschiedene Zeiten eingestellt werden. Wählbares 
Intervall 00-24.

HINWEIS Einstellung 17:00 – 04:00 bedeutet, dass die Absenkung 
17:00 – 00:00 und 00:00 – 04:00 am gewählten Tag durchgeführt wird, 
nicht am Tag danach. 

Wenn Sie dieselbe Absenkung für mehrere Tage einstellen möchten, können 
Sie durch „Kopiere auf…“ die Absenkung auf Montag bis Freitag, Samstag 
bis Sonntag oder die ganze Woche kopieren. 

Gehen Sie zurück auf Menü 4, um einen Überblick über die gewählten 
Einstellungen zu bekommen.

Menü 5 – Einstellung von Tag und Uhrzeit
HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion aktiv 
ist. 

Einstellung des aktuellen Wochentags und der Uhrzeit. Stunden und Minuten 
werden getrennt eingestellt.

Nacht-
Temp aktiv 

Tag-Temp 
aktiv 

Menü 6 – Übersicht
Zeigt folgende aktuellen Temperaturen und Funktionen an

Die angezeigten Werte wechseln automatisch vor und zurück.
Drücken Sie OK, um das Wechseln zu stoppen, drücken Sie dann Pfeil nach 
oben/unten zum Blättern.

HINWEIS 
Der Sollwert für die Innentemperatur Tag/Nacht/Ext wird auch 
angezeigt, wenn die Zeitfunktion oder externe Umstellung nicht 
benutzt wird.

0% besagt, dass der 
Motor ganz geschlossen 
ist. 100% bedeutet 
vollständig offen. 
+/- bedeutet öffnet/
schließt

Zeigt an, dass die Zirkulationspumpe 
aktiv ist. Wenn die Funktion für 
Pumpenstopp nicht verwendet wird, 
bewegt sich das Symbol die ganze Zeit 
über.

Reglerposition
Uhr = Tag/Nachtfunktion aktiviert 
Der Pfeil über der Sonne zeigt an, dass 
die Tagestemperatur gerade aktiv ist.

Gebrauchsanweisung – IAi
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Menü 7 – Service
In diesem Menü ist folgende Wahl möglich. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, wel-
ches Menü markiert ist.

7.1 Rotation – Einstellung der Laufrichtung – Öffnung im Uhrzeigersinn oder 
entgegen dem Uhrzeigersinn.

7.2 Manueller Test – Manueller Betrieb des Nebenschlussmotors

7.3 Reglerfunktionen – Wahl der Reglerfunktion; Innenfühler (I), 
Innen+Außenfühler mit Priorität Innen (IAi), Außen+Innenfühler mit Priorität außen 
(IAa), Außenfühler (A), sowie nur Vorlauffühler (V).

7.4 Max/min//Ext Strg. – Einstellung der Höchst- und Mindestwerte für die 
Vorlauftemperatur und die gewünschte Raumtemperatur bei externer Steuerung.

7.5 Menüanzeige – Einstellung, welche Menüs angezeigt werden sollen.

7.6 Statistik – Zeigt die gespeicherten Temperaturwerte der einzelnen Fühler an.

7.7 Pumpe/Zusatzwärme – Wird zusammen mit der Relaisbox verwendet, 
um Zirkulationspumpe, Zusatzwärme usw. zu starten/stoppen.

7.8 Alarm – Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. SMS, wenn 
GSM-Steuerung aktiviert ist, wenn eine bestimmte Temperatur des Fühlers über-
schritten/unterschritten wird.

7.9 Kurveneinstellung – Einstellung der Kurve des Außenfühlers für Höchst- 
und Mindestwerte der Vorlauftemperatur.

7.1 Rotation – Laufrichtung des Motors
Für Wahl der Öffnung im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn

7.2 Manueller Test
Wird benutzt, um verschiedene eingeschaltete Funktionen manuell zu testen.

Kontrolle Motor – Drücken Sie OK, um den Motor mit Pfeil nach oben/unten 
öffnen/schließen zu können. Wenn der Motor in die falsche Richtung läuft, muss die 
Rotationsrichtung in Menü 7.1 geändert werden.

Alarm – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus ändern 
zu können. Wird benutzt, um ein Signal abzusetzen, wenn etwas falsch ist. Die 
Einstellung wird in Menü 7.8 vorgenommen.
Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” 
gekennzeichnet.

Relais Zusatzw. – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder 
Aus ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zusatz-
wärme zu starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

Relais Zirk.pump – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder 
Aus ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zirkula-
tionspumpe zu starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

Gebrauchsanweisung – IAi

Gebrauchsanweisung – IAi

7.3 Reglerfunktionen
Beschreibung der jeweiligen Reglerfunktion befi ndet sich unter „Übersicht“, Seite 3.

I = Fühler Innen – Regelung erfolgt mit Innenfühler und Vorlauffühler.

IAi* = Innen/Auß I-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler und Vorlauffühler. Die Einstellung des Innen-
fühlers hat Priorität. Die Kurve des Außenfühlers funktioniert teils als Begrenzung des Höchstwerts, teils als Begrenzung des 
Mindestwerts (durch I. Absenk Kurve). Dies wird genauer im Teil „Gebrauchsanweisung IAi“ erläutert, Menü 7.9.5 (das Menü 
wird nur angezeigt, wenn diese Reglerfunktion gewählt ist).

IAa* = Innen/Auß A-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler und Vorlauffühler. Die Kurve des Außenfühlers 
hat Priorität. Der Innenfühler dient zur Festlegung des Höchstwerts, wenn es innen zu warm wird.

A* = Fühler Außen – die Regelung erfolgt durch Außenfühler (gemäß eingestellter Kurve) und Vorlauffühler.

V = Vorlauf – Reguliert gemäß der an der Zuleitung eingestellten Temperatur.

*Außenfühler gehört nicht zur Grundausstattung

https://www.ofenseite.com/


26

7.4 Max/min//Ext. Strg.
Max = Höchstwert der Vorlauftemperatur. 5-90° C wählbar.

Min = Mindestwert der Vorlauftemperatur. Besonders geeignet für Bodenheizungs-
systeme. 5-90° C wählbar.

Innen Temperatur Externer Kontakt = Gewünschte Raumtemperatur, 
wenn externer Kontakt geschlossen ist, z. B. über GSM-Steuerung. 
10-30° C wählbar. 
Externe Steuerung wird an Klemme 9-10 angeschlossen, im AZ mit „Ext“ markiert.

7.5 Menüanzeige
7.5.1 Sperrcode
Hier können Sie einstellen, dass die Knöpfe und Menüs von EC Home gesperrt wer-
den können. Dies geschieht, wenn 20 Sekunden vergangen sind, ohne dass ein Knopf 
gedrückt wurde. Der hier gewählte Code wird benutzt, um die Sperrung wieder 
aufzuheben. Wenn der Sperrcode gilt, müssen die gewählten Knöpfe 5 Sek. gedrückt 
gehalten werden, damit die Entsperrung wirksam wird. 

Menü 7.5.2 und 7.5.3 werden nur angezeigt, wenn der Sperr-
code gewählt ist. Wenn die Menüs gesperrt sind, wird in Menü 0 
ein Vorhängeschloss angezeigt.

7.5.2 Menüs anzeigen
Hier können Sie wählen, welche Menüs angezeigt werden sollen, wenn der Sperrcode 
aktiviert ist.

7.5.3 Menüs ändern
Hier können Sie wählen, welche Menüs geändert werden können, wenn der Sperr-
code aktiviert ist. 

7.5.4 Aussehen Startmenü
Hier können Sie wählen, ob Menü 0, in dem die Temperaturen angezeigt werden, den 
Istwert + eingestellten Sollwert oder nur den eingestellten Sollwert der Raumtem-
peratur anzeigen soll. Verwenden Sie Pfeil nach oben/unten, um das Aussehen zu 
wählen, und drücken Sie OK zum Speichern. 

7.5.5 Speichern/Zck Einst.
Hier können Sie „Einstllg speichern“ wählen, um die vorgenommenen Einstellungen zu 
speichern. 

Auf diese Weise können Sie „Letzte Speichrg zck“ verwenden, um leicht zu den richti-
gen Einstellungen zurück zu kommen, wenn Sie oder eine andere Person versehent-
lich Einstellungen geändert haben. 

„Zck zu Fabriks I/IAi/IAa/A/V“ können Sie verwenden, um alle Einstellungen auf die 
voreingestellten Grundwerte zurückzustellen.

7.5.6 Eichung Fühler
Hier können Sie den Wert des Vorlauffühlers, Innenfühlers bzw. Außenfühlers anpas-
sen, wenn Sie der Meinung sind, dass die auf EC Home angezeigte Temperatur nicht 
stimmt. Einstellbar sind +5 bis -5° C.
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7.6 Statistik
Hier können Sie die Werte von Vorlauftemperatur, Innentemperatur und Außentem-
peratur während der letzten Stunden sehen.

Für den Vorlauffühler werden die letzten 200 Minuten angezeigt, Minute für Minute. 
Für die anderen Fühler ändern sich die Werte viel langsamer, und für sie können die 
Werte der letzten 200 Stunden abgelesen werden, Stunde für Stunde. 

Verwenden Sie Pfeil nach oben/unten, um den Fühler zu markieren, dessen Statistik 
Sie sehen wollen, und drücken sie auf OK, um sich eine Grafi k der Temperatur anzei-
gen zu lassen. Mit Pfeil nach rechts/links können Sie dann den Cursor bewegen, der 
rechts unten in der Grafi k zu sehen ist, und den Wert für eine bestimmte Minute 
oder Stunde ablesen. TIPP: Wenn Sie direkt auf Pfeil nach rechts drücken, können 
Sie zum ältesten Wert springen. 

Drücken Sie Esc, um zum Statistik-Menü zurückzugehen.

7.7 Pumpe/Zusatzwärme
Hier stellen Sie ein, ob Sie die Funktion für Start/Stopp der Zirkulationspumpe für 
Heizsystem, Zusatzwärme usw. benutzen wollen. HINWEIS Zusatzbox erfor-
derlich.

Pumpenstopp Strg Innenfühler Ein/Aus – Wenn diese Funktion aktiviert 
ist, wird die Pumpe stoppen, wenn der Reglermotor 60 Minuten vollständig ge-
schlossen bleibt. Danach wird die Pumpe jeden Tag jeweils um 12:00 Uhr 5 Minuten 
lang bewegt. HINWEIS Der Zeitpunkt wird der eingestellten Zeit entnommen.

Wird keine Zeit eingestellt, bleibt 12:00 12 Stunden ab Start erhalten. Die Pumpe 
wird sofort wieder gestartet, wenn der Innenfühler Wärme anfordert.

M-pos. Zusatzw. – Wenn man möchte, dass die Zusatzwärme startet, wenn 
sich das Ventil in einer bestimmten Position befi ndet, kann man dies hier einstel-
len. 0 bedeutet, dass der Motor vollständig geschlossen ist, bei 100 ist der Motor 
vollständig offen.

Verzög. Wärme – Wie viel Zeit verstreichen soll, nachdem die oben genannte 
Ventilposition erreicht ist, bis die Zusatzwärme startet.

Verzög. Mischer – Wie viel Zeit verstreichen soll, nachdem die Zusatzwärme 
gestartet ist, bis der Motor weiter öffnet. 

7.8 Alarmkontakt
Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. eine SMS, wenn eine bes-
timmte Temperatur des Fühlers überschritten/unterschritten wird. HINWEIS 
Erfordert Spezialausstattung.
Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” 
gekennzeichnet. Werte von 0-90° C einstellbar.

Alarmsignal kann erzeugt werden für: Fühlerfehler, Niedrige Raumtemperatur, Hohe 
Vorlauftemperatur oder Niedrige Vorlauftemperatur.
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7.9 Kurveneinstellung
Wenn die Steuerung in IAi-Position gebracht wird, wird die Einstellung benutzt, um den Höchstwert der Vorlauftemperatur 
festzulegen und auch um den Mindestwert festzulegen, wenn I-Absenkung verwendet wird.  

7.9.1 Schltp b außen – Diese Einstellung macht es möglich, die Kurve bei einer gewählten Außentemperatur zu unter-
brechen.

7.9.2/7.9.4 Vorlauft. b +20 / -20 – Welche maximale Vorlauftemperatur bei +20 bzw. -20° C außen zugeführt 
werden

7.9.3 Vorlt. b. S-pkt – Welche maximale Vorlauftemperatur beim eingestellten Schaltpunkt zugeführt werden soll.

7.9.5 Absenk Kurve – Begrenzt die Grade, um welche die Vorlauftemperatur bei der eingestellten Kurve maximal 
abgesenkt werden kann.

Für Beispiele und Tipps für Einstellungen, siehe nächste Seite.

Menü 8 – Sprache
Verfügbare Sprachen: 

Schwedisch, Englisch, Deutsch und Finnisch.
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Menü 1 und 2 – Feineinstellung der Kurve, Einstellung des Höchst-
werts für Innentemperatur sowie Nachtabsenkung der Vorlauftempe-
ratur 
Feineinstell. Kurve bedeutet, dass man die Temperaturkurve um eine eingestellte Gradanzahl anhebt oder absenkt. 

Innentemp. max ist die maximal zulässige Innentemperatur. Wenn die Innentemperatur den eingestellten Wert überschreitet, 
wird EC Home das Mischventil abschalten, auch wenn die Kurve höher liegt. 10 – 30° C einstellbar: 

Nachtabs. Kurve bedeutet, dass man die gesamte Kurve um eine eingestellte Gradanzahl absenkt, wenn die Nachtabsenkung 
aktiviert wird. Es können Werte von 0 – -40° C gewählt werden. 
Um die Einstellung für die Nacht ausführen zu können, muss erst die Uhr oder Nacht-Temperatur in Menü 
3 aktiviert werden. 

10. GEBRAUCHSANWEISUNG IAa

Jedes Menü wird hier genau beschrieben.

Menü 0 – Grundmenü
Im Grundmenü werden nur grundlegende Daten angezeigt.

Aktuelle Raumtemperatur, eingestellte maximale 
Raumtemperatur, Außentemperatur, Sperrung 
(wenn Sperrcode aktiviert ist) sowie Uhrzeit und Wochen-
tag (wenn die Zeitfunktion aktiviert ist). 

Außerdem wird angezeigt, welche Reglerposition gilt und 
welche Reglerfunktion gewählt ist. 

Aktuelle 
Innentemperatur

Aktueller Tag und Zeit. 
HINWEIS: Wird nur 
angezeigt, wenn die 
Zeitfunktion aktiv ist

Reglerfunktion 
IAa = Außenfühler 
mit vom Innenfühler 
gesteuertem 
Höchstwert 

Außentemperatur
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Das Vorhängeschloss zeigt 
an, dass die Sperrung von 
Menüs aktiviert ist

Reglerposition
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Menü 3 – Einstellung der Regler-
position
In diesem Menü wird die Zeitfunktion aktiviert, ständig Tag, 
ständig Nacht, oder ob man die Regelung abschalten will. 

Je nach Auswahl in Menü 3 wird das Grundmenü, Menü 0, 
unterschiedlich aussehen.

Der aktuelle Tag und die aktuelle Zeit werden nur angezeigt, 
wenn die Zeitfunktion aktiviert ist.

Sonne = Tagestemperatur aktiv. Menü 0 zeigt die Sonne nur 
an, wenn die Zeitfunktion aktiv ist.

Mond = Nachttemperatur aktiv.

Schneefl ocke = Abgeschaltet. Der Sollwert für die Vorlauf-
temperatur wird automatisch auf 10° C gesetzt.
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Menü 4 – Einstellung von Zeiten Nacht-
temperatur
HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion 
aktiv ist. 

Zeiten für Nachttemperatur können für jeden Wochentag gewählt werden. 

Benutzen Sie Pfeil nach oben oder unten, um zu dem Tag zu gelangen, 
den Sie einstellen wollen. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, welcher 
Tag markiert ist. Drücken Sie OK noch einmal, um den gewählten Tag zu 
aktivieren.

4.1.1 Zeiteinstellung
Für jeden Tag können 3 verschiedene Zeiten eingestellt werden. Wählba-
res Intervall 00-24.

HINWEIS Einstellung 17:00 – 04:00 bedeutet, dass die Absenkung 
17:00 – 00:00 und 00:00 – 04:00 am gewählten Tag durchgeführt wird, 
nicht am Tag danach. 

Wenn Sie dieselbe Absenkung für mehrere Tage einstellen möchten, 
können Sie durch „Kopiere auf…“ die Absenkung auf Montag bis Freitag, 
Samstag bis Sonntag oder die ganze Woche kopieren. 

Gehen Sie zurück auf Menü 4, um einen Überblick über die gewählten 
Einstellungen zu bekommen.

Menü 5 – Einstellung von Tag und Uhr-
zeit
HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion 
aktiv ist. 

Einstellung des aktuellen Wochentags und der Uhrzeit. Stunden und Minu-
ten werden getrennt eingestellt.

Nacht-
Temp aktiv 

Tag-Temp 
aktiv 
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Menü 6 – Übersicht
Zeigt folgende aktuellen Temperaturen und Funktionen an

Die angezeigten Werte wechseln automatisch vor und zurück.

Drücken Sie OK, um das Wechseln zu stoppen, drücken Sie dann Pfeil 
nach oben/unten zum Blättern.

HINWEIS 
Eingestellte Werte für Nachtabsenkung Kurve Externe Absen-
kung der Kurve werden auch dann angezeigt, wenn Zeitfunk-
tion oder externe Umstellung nicht verwendet werden. 

0% besagt, dass der 
Motor ganz geschlossen 
ist. 100% bedeutet 
vollständig offen. 
+/- bedeutet öffnet/
schließt

Zeigt an, dass die 
Zirkulationspumpe aktiv ist. Wenn 
die Funktion für Pumpenstopp 
nicht verwendet wird, bewegt sich 
das Symbol die ganze Zeit über.

Reglerposition
Uhr = Tag/Nachtfunktion aktiviert 
Der Pfeil über der Sonne zeigt an, dass die 
Tagestemperatur gerade aktiv ist.
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Menü 7 – Service
In diesem Menü ist folgende Wahl möglich. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, welches 
Menü markiert ist.

7.1 Rotation – Einstellung der Laufrichtung – Öffnung im Uhrzeigersinn oder entge-
gen dem Uhrzeigersinn.

7.2 Manueller Test – Manueller Betrieb des Nebenschlussmotors

7.3 Reglerfunktionen – Wahl der Reglerfunktion; Innenfühler (I), Innen+Außenfühler 
mit Priorität Innen (IAi), Außen+Innenfühler mit Priorität außen (IAa), Außenfühler (A), 
sowie nur Vorlauffühler (V).

7.4 Max/min//Ext. Strg. – Einstellung der Höchst- und Mindestwerte für die 
Vorlauftemperatur und Absenkung der Vorlauftemperatur bei externer Steuerung.

7.5 Menüanzeige – Einstellung, welche Menüs angezeigt werden sollen.

7.6 Statistik – Zeigt die gespeicherten Temperaturwerte der einzelnen Fühler an.

7.7 Pumpe/Zusatzwärme – Wird zusammen mit der Relaisbox verwendet, um 
Zirkulationspumpe, Zusatzwärme usw. zu starten/stoppen.

7.8 Alarm – Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. SMS, wenn GSM-
Steuerung aktiviert ist, wenn eine bestimmte Temperatur des Fühlers überschritten/un-
terschritten wird.

7.9 Kurveneinstellung – Inställning av utegivarens kurva för framledningstempera-
turen.

7.1 Rotation – Laufrichtung des Motors
Für Wahl der Öffnung im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn

7.2 Manueller Test
Wird benutzt, um verschiedene eingeschaltete Funktionen manuell zu testen.

Kontrolle Motor – Drücken Sie OK, um den Motor mit Pfeil nach oben/unten öffnen/
schließen zu können. Wenn der Motor in die falsche Richtung läuft, muss die Rotations-
richtung in Menü 7.1 geändert werden.

Alarm – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus ändern zu kön-
nen. Wird benutzt, um ein Signal abzusetzen, wenn etwas falsch ist. Die Einstellung wird 
in Menü 7.8 vorgenommen.
Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” geken-
nzeichnet.

Relais Zusatzw. – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus 
ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zusatzwärme zu 
starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

Relais Zirk.pump – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus 
ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zirkulationspumpe 
zu starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1
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7.3 Reglerfunktionen
Beschreibung der jeweiligen Reglerfunktion befi ndet sich unter „Übersicht“, Seite 3.

I = Fühler Innen – Regelung erfolgt mit Innenfühler und Vorlauffühler.

IAi* = Innen/Auß I-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler und Vorlauffühler. Die Einstellung des Innen-
fühlers hat Priorität. Die Kurve des Außenfühlers funktioniert teils als Begrenzung des Höchstwerts, teils als Begrenzung des 
Mindestwerts (durch I. Absenk Kurve). Dies wird genauer im Teil „Gebrauchsanweisung IAi“ erläutert, Menü 7.9.5 (das Menü 
wird nur angezeigt, wenn diese Reglerfunktion gewählt ist).

IAa* = Innen/Auß A-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler und Vorlauffühler. Die Kurve des Außenfühlers 
hat Priorität. Der Innenfühler dient zur Festlegung des Höchstwerts, wenn es innen zu warm wird.

A* = Fühler Außen – die Regelung erfolgt durch Außenfühler (gemäß eingestellter Kurve) und Vorlauffühler.

V = Vorlauf – Reguliert gemäß der an der Zuleitung eingestellten Temperatur.

*Außenfühler gehört nicht zur Grundausstattung
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7.4 Max/min//Ext. Strg.
Max = Höchstwert der Vorlauftemperatur. 5-90° C wählbar.

Min = Mindestwert der Vorlauftemperatur. Besonders geeignet für Bodenheizungs-
systeme. 5-90° C wählbar.

Absenk.Vorl.temp. Externer Kontakt = Grade, um welche die Vorlauftem-
peratur abgesenkt werden soll, wenn der externe Kontakt geschlossen ist, z. B. über 
GSM-Steuerung.
Externe Steuerung wird an Klemme 9-10 angeschlossen, im AZ mit „Ext“ markiert.

7.5 Menüanzeige
7.5.1 Sperrcode
Hier können Sie einstellen, dass die Knöpfe und Menüs von EC Home gesperrt wer-
den können. Dies geschieht, wenn 20 Sekunden vergangen sind, ohne dass ein Knopf 
gedrückt wurde. Der hier gewählte Code wird benutzt, um die Sperrung wieder 
aufzuheben. Wenn der Sperrcode gilt, müssen die gewählten Knöpfe 5 Sek. gedrückt 
gehalten werden, damit die Entsperrung wirksam wird. 

Menü 7.5.2 und 7.5.3 werden nur angezeigt, wenn der Sperr-
code gewählt ist. Wenn die Menüs gesperrt sind, wird in Menü 0 
ein Vorhängeschloss angezeigt.

7.5.2 Menüs anzeigen
Hier können Sie wählen, welche Menüs angezeigt werden sollen, wenn der Sperrcode 
aktiviert ist.

7.5.3 Menüs ändern
Hier können Sie wählen, welche Menüs geändert werden können, wenn der Sperr-
code aktiviert ist. 

7.5.5 Speichern/Zck Einst.
Hier können Sie „Einstllg speichern“ wählen, um die vorgenommenen Einstellungen zu 
speichern. 

Auf diese Weise können Sie „Letzte Speichrg zck“ verwenden, um leicht zu den richti-
gen Einstellungen zurück zu kommen, wenn Sie oder eine andere Person versehent-
lich Einstellungen geändert haben. 

„Zck zu Fabriks I/IAi/IAa/A/V“ können Sie verwenden, um alle Einstellungen auf die 
voreingestellten Grundwerte zurückzustellen.

7.5.6 Eichung Fühler
Hier können Sie den Wert des Vorlauffühlers, Innenfühlers bzw. Außenfühlers anpas-
sen, wenn Sie der Meinung sind, dass die auf EC Home angezeigte Temperatur nicht 
stimmt. Einstellbar sind +5 bis -5° C.
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7.6 Statistik
Hier können Sie die Werte von Vorlauftemperatur, Innentemperatur und Außentem-
peratur während der letzten Stunden sehen.

Für den Vorlauffühler werden die letzten 200 Minuten angezeigt, Minute für Minute. 
Für die anderen Fühler ändern sich die Werte viel langsamer, und für sie können die 
Werte der letzten 200 Stunden abgelesen werden, Stunde für Stunde. 

Verwenden Sie Pfeil nach oben/unten, um den Fühler zu markieren, dessen Statistik 
Sie sehen wollen, und drücken sie auf OK, um sich eine Grafi k der Temperatur anzei-
gen zu lassen. Mit Pfeil nach rechts/links können Sie dann den Cursor bewegen, der 
rechts unten in der Grafi k zu sehen ist, und den Wert für eine bestimmte Minute 
oder Stunde ablesen. TIPP: Wenn Sie direkt auf Pfeil nach rechts drücken, können 
Sie zum ältesten Wert springen. 

Drücken Sie Esc, um zum Statistik-Menü zurückzugehen.

7.7 Pumpe/Zusatzwärme
Hier stellen Sie ein, ob Sie die Funktion für Start/Stopp der Zirkulationspumpe für 
Heizsystem, Zusatzwärme usw. benutzen wollen. HINWEIS Zusatzbox erfor-
derlich.

Pumpenstopp Strg außen Tag/Nacht – Wird verwendet, um die Pumpe 
zu stoppen, wenn eine bestimmte Außentemperatur überschritten wird. Diese 
Temperatur kann zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Einstellbare Werte reichen 
von Aus (Funktion inaktiv) und 5-20° C. Die Pumpe wird jeden Tag um 12:00 Uhr 5 
Minuten lang bewegt. HINWEIS Der Zeitpunkt wird der eingestellten Zeit entnom-
men. Wird keine Zeit eingestellt, bleibt 12:00 12 Stunden ab Start erhalten.

M-pos. Zusatzw. – Wenn man möchte, dass die Zusatzwärme startet, wenn 
sich das Ventil in einer bestimmten Position befi ndet, kann man dies hier einstel-
len. 0 bedeutet, dass der Motor vollständig geschlossen ist, bei 100 ist der Motor 
vollständig offen.

Verzög. Wärme – Wie viel Zeit verstreichen soll, nachdem die oben genannte 
Ventilposition erreicht ist, bis die Zusatzwärme startet.

Verzög. Mischer – Wie viel Zeit verstreichen soll, nachdem die Zusatzwärme 
gestartet ist, bis der Motor weiter öffnet. 

7.8 Alarmkontakt
Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. eine SMS, wenn eine bes-
timmte Temperatur des Fühlers überschritten/unterschritten wird. 
HINWEIS Erfordert Spezialausstattung.

Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” 
gekennzeichnet. 

Werte von 0-90° C einstellbar. 

Alarmsignal kann erzeugt werden bei: Fühlerfehler, Hohe Vorlauftemperatur oder 
Niedrige Vorlauftemperatur.
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7.9 Kurveneinstellung
Die Vorlauftemperatur für 2 feste Endpositionen und einen einstellbaren Zwischenwert – den so genannten Schaltpunkt 
– eingestellt werden. 

7.9.1 Schltp b außen – Diese Einstellung legt fest, bei welcher Außentemperatur die Kurve unterbrochen werden soll.

7.9.2/7.9.4 Vorlauft. b +20 / -20 – Welche maximale Vorlauftemperatur bei +20 bzw. -20° C außen zugeführt 
werden soll.

7.9.3 Vorlt. b. S-pkt – Welche Vorlauftemperatur beim eingestellten Schaltpunkt zugeführt werden soll.

7.9.5 Nachtabs. Kurve – Bedeutet, dass die gesamte Kurve um eine eingestellte Gradanzahl parallel nach unten 
verschoben wird, wenn die Nachtabsenkung aktiviert wird. Es können Werte von 0 – -40° C gewählt werden.

7.9.6 Feineinstell. – Feineinstellung Kurve bedeutet, dass man die Kurve um eine eingestellte Gradanzahl anhebt oder 
absenkt. +15 – -15° C einstellbar.

Menü 8 – Sprache
Verfügbare Sprachen: 

Schwedisch, Englisch, Deutsch und Finnisch.

Gebrauchsanweisung – IAa

Gebrauchsanweisung – IAa
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Gebrauchsanweisung – A

Gebrauchsanweisung – A

Wählbare Senkung

Die Zahl in der 
linken oberen 
Ecke zeigt an, 
in welchem 
Menü man sich 
befi ndet.

10. GEBRAUCHSANWEISUNG A
Jedes Menü wird hier genau beschrieben.

Menü 0 – Grundmenü
Im Grundmenü werden nur grundlegende Daten angezeigt.

Aktuelle Außentemperatur, Sperrung (wenn Sperr-
code aktiviert ist) sowie Uhrzeit und Wochentag (wenn 
die Zeitfunktion aktiviert ist).

Außerdem wird angezeigt, welche Reglerposition gilt und 
welche Reglerfunktion gewählt ist. 

Menü 1 – Feineinstellung der Kurve 
Feineinstell. Kurve bedeutet, dass man die Temperaturkurve um 
eine eingestellte Gradanzahl anhebt oder absenkt. 

Menü 2 – Anpassung der 
Nachtabsenkung der Vorlauftempe-
ratur 
Es können Werte von 0 - -40° C gewählt werden. 

Um die Einstellung für die Nacht ausführen zu kön-
nen, muss erst die Uhr oder Nacht-Temperatur in 
Menü 3 aktiviert werden.

Menü 3 – Einstellung der Reglerpo-
sition
In diesem Menü wird die Zeitfunktion aktiviert, ständig Tag, stän-
dig Nacht, oder ob man die Regelung abschalten will. 

Je nach Auswahl in Menü 3 werden Menü 0 und 6 unterschied-
lich aussehen.

Der aktuelle Tag und die aktuelle Zeit werden nur angezeigt, 
wenn die Zeitfunktion aktiviert ist.

Sonne = Tagestemperatur aktiv. 

Mond = Nachttemperatur aktiv.

Schneefl ocke = Abgeschaltet. Der Sollwert für die Vorlauf-
temperatur wird automatisch auf 10° C gesetzt.

Aktueller Tag und Zeit. 
HINWEIS: Wird nur angezeigt, 
wenn die Zeitfunktion aktiv ist

Reglerfunktion 
A = Außenfühler
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Menü 4 – Einstellung von Zeiten Nacht-
temperatur 

HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion 
aktiv ist. 

Zeiten für Nachttemperatur können für jeden Wochentag gewählt werden. 

Benutzen Sie Pfeil nach oben oder unten, um zu dem Tag zu gelangen, den 
Sie einstellen wollen. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, welcher Tag marki-
ert ist. Drücken Sie OK noch einmal, um den gewählten Tag zu aktivieren.

4.1.1 Zeiteinstellung
Für jeden Tag können 3 verschiedene Zeiten eingestellt werden. Wählbares 
Intervall 00-24.

HINWEIS: Einstellung 17:00 – 04:00 bedeutet, dass die Absenkung 
17:00 – 00:00 und 00:00 – 04:00 am gewählten Tag durchgeführt wird, 
nicht am Tag danach. 

Wenn Sie dieselbe Absenkung für mehrere Tage einstellen möchten, 
können Sie durch „Kopiere auf…“ die Absenkung auf Montag bis Freitag, 
Samstag bis Sonntag oder die ganze Woche kopieren. 

Gehen Sie zurück auf Menü 4, um einen Überblick über die gewählten 
Einstellungen zu bekommen.

Menü 5 – Einstellung von Tag und Uhr-
zeit
HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn die Zeitfunktion 
aktiv ist. 

Einstellung des aktuellen Wochentags und der Uhrzeit. Stunden und 
Minuten werden getrennt eingestellt.

Nacht-
Temp aktiv 

Tag-Temp 
aktiv 

Gebrauchsanweisung – A

Gebrauchsanweisung – A
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Gebrauchsanweisung – A

Gebrauchsanweisung – A

Menü 6 – Übersicht
Zeigt folgende aktuellen Temperaturen und Funktionen an.

Die angezeigten Werte wechseln automatisch vor und zurück. Drücken Sie OK, um das Wechseln zu stoppen, drücken Sie dann 
Pfeil nach oben/unten zum Blättern.

Aktuelle Vorlauftemperatur, berechnete Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Höchstwert, Min-
destwert, Einstellung der Kurve, Schaltpunkt für die Kurve, für die Kurve eingestellte Nachtabsen-
kung, eingestellte externe Absenkung der Kurve und Feineinstellung der Kurve. 

Außerdem wird angezeigt, welche Reglerposition gilt und welche Reglerfunktion gewählt ist. 

HINWEIS
Eingestellte Werte für Nachtabsenkung Kurve und Externe Absenkung der Kurve werden auch dann ang-
ezeigt, wenn Zeitfunktion oder externe Umstellung nicht verwendet werden. 

Reglerposition
Uhr = Tag/Nachtfunktion aktiviert 
Der Pfeil über der Sonne zeigt an, 
dass die Tagestemperatur gerade 
aktiv ist.

0% besagt, dass der 
Motor ganz geschlossen 
ist. 100% bedeutet 
vollständig offen. 
+/- bedeutet öffnet/
schließt

Zeigt an, dass die 
Zirkulationspumpe aktiv ist. Wenn 
die Funktion für Pumpenstopp 
nicht verwendet wird, bewegt sich 
das Symbol die ganze Zeit über.
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Menü 7 – Service
In diesem Menü ist folgende Wahl möglich. Der Pfeil am linken Rand zeigt an, wel-
ches Menü markiert ist.

7.1 Rotation – Einstellung der Laufrichtung – Öffnung im Uhrzeigersinn oder 
entgegen dem Uhrzeigersinn.

7.2 Manueller Test – Manueller Betrieb des Nebenschlussmotors

7.3 Reglerfunktionen – Wahl der Reglerfunktion; Innenfühler (I), 
Innen+Außenfühler mit Priorität Innen (IAi), Außen+Innenfühler mit Priorität außen 
(IAa), Außenfühler (A), sowie nur Vorlauffühler (V).

7.4 Max/min//Ext. Strg. – Einstellung der Höchst- und Mindestwerte für die 
Vorlauftemperatur und Absenkung der Vorlauftemperatur bei externer Steuerung.

7.5 Menüanzeige – Einstellung, welche Menüs angezeigt werden sollen.

7.6 Statistik – Zeigt die gespeicherten Temperaturwerte der einzelnen Fühler an.

7.7 Pumpe/Zusatzwärme – Wird zusammen mit der Relaisbox verwendet, 
um Zirkulationspumpe, Zusatzwärme usw. zu starten/stoppen.

7.8 Alarm – Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. SMS, wenn 
GSM-Steuerung aktiviert ist, wenn eine bestimmte Temperatur des Fühlers über-
schritten/unterschritten wird.

7.9 Kurveneinstellung – Inställning av utegivarens kurva för framledningstem-
peraturen.

7.1 Rotation – Laufrichtung des Motors
Für Wahl der Öffnung im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn

7.2 Manueller Test
Wird benutzt, um verschiedene eingeschaltete Funktionen manuell zu testen.

Kontrolle Motor – Drücken Sie OK, um den Motor mit Pfeil nach oben/unten 
öffnen/schließen zu können. Wenn der Motor in die falsche Richtung läuft, muss die 
Rotationsrichtung in Menü 7.1 geändert werden.

Alarm – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder Aus ändern 
zu können. Wird benutzt, um ein Signal abzusetzen, wenn etwas falsch ist. Die 
Einstellung wird in Menü 7.8 vorgenommen.
Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” 
gekennzeichnet.

Relais Zusatzw. – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder 
Aus ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zusatz-
wärme zu starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

Relais Zirk.pump – Drücken Sie OK, um mit Pfeil nach oben/unten auf Ein oder 
Aus ändern zu können. Wird zusammen mit der Relaisbox benutzt, um die Zirkula-
tionspumpe zu starten/zu stoppen. Siehe auch 7.7.1

Gebrauchsanweisung – A

Gebrauchsanweisung – A

7.3 Reglerfunktionen
Beschreibung der jeweiligen Reglerfunktion befi ndet sich unter „Übersicht“, Seite 3.

I = Fühler Innen – Regelung erfolgt mit Innenfühler und Vorlauffühler.

IAi* = Innen/Auß I-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler und Vorlauffühler. Die Einstellung des Innen-
fühlers hat Priorität. Die Kurve des Außenfühlers funktioniert teils als Begrenzung des Höchstwerts, teils als Begrenzung des 
Mindestwerts (durch I. Absenk Kurve). Dies wird genauer im Teil „Gebrauchsanweisung IAi“ erläutert, Menü 7.9.5 (das Menü 
wird nur angezeigt, wenn diese Reglerfunktion gewählt ist).

IAa* = Innen/Auß A-Prio – die Regelung erfolgt mit Innenfühler, Außenfühler und Vorlauffühler. Die Kurve des Außenfühlers 
hat Priorität. Der Innenfühler dient zur Festlegung des Höchstwerts, wenn es innen zu warm wird.

A* = Fühler Außen – die Regelung erfolgt durch Außenfühler (gemäß eingestellter Kurve) und Vorlauffühler.

V = Vorlauf – Reguliert gemäß der an der Zuleitung eingestellten Temperatur.

*Außenfühler gehört nicht zur Grundausstattung
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7.4 Max/min//Ext. Strg.
Max = Höchstwert der Vorlauftemperatur. 5-90° C wählbar.

Min = Mindestwert der Vorlauftemperatur. Besonders geeignet für Bodenheizungs-
systeme. 5-90° C wählbar.

Absenk.Vorl.temp. Externer Kontakt = Grade, um welche die Vorlauftem-
peratur abgesenkt werden soll, wenn der externe Kontakt geschlossen ist, z. B. über 
GSM-Steuerung.
Externe Steuerung wird an Klemme 9-10 angeschlossen, im AZ mit „Ext“ markiert.

7.5 Menüanzeige
7.5.1 Sperrcode
Hier können Sie einstellen, dass die Knöpfe und Menüs von EC Home gesperrt wer-
den können. Dies geschieht, wenn 20 Sekunden vergangen sind, ohne dass ein Knopf 
gedrückt wurde. Der hier gewählte Code wird benutzt, um die Sperrung wieder 
aufzuheben. Wenn der Sperrcode gilt, müssen die gewählten Knöpfe 5 Sek. gedrückt 
gehalten werden, damit die Entsperrung wirksam wird. 

Menü 7.5.2 und 7.5.3 werden nur angezeigt, wenn der Sperr-
code gewählt ist. Wenn die Menüs gesperrt sind, wird in Menü 0 
ein Vorhängeschloss angezeigt.

7.5.2 Menüs anzeigen
Hier können Sie wählen, welche Menüs angezeigt werden sollen, wenn der Sperrcode 
aktiviert ist.

7.5.3 Menüs ändern
Hier können Sie wählen, welche Menüs geändert werden können, wenn der Sperr-
code aktiviert ist. 

7.5.5 Speichern/Zck Einst.
Hier können Sie „Einstllg speichern“ wählen, um die vorgenommenen Einstellungen zu 
speichern. 

Auf diese Weise können Sie „Letzte Speichrg zck“ verwenden, um leicht zu den richti-
gen Einstellungen zurück zu kommen, wenn Sie oder eine andere Person versehent-
lich Einstellungen geändert haben. 

„Zck zu Fabriks I/IAi/IAa/A/V“ können Sie verwenden, um alle Einstellungen auf die 
voreingestellten Grundwerte zurückzustellen.

7.5.6 Eichung Fühler
Hier können Sie den Wert des Vorlauffühlers bzw. Außenfühlers anpassen, wenn Sie 
der Meinung sind, dass die auf EC Home angezeigte Temperatur nicht stimmt.

Einstellbar sind +5 bis -5° C.

Gebrauchsanweisung – A

Gebrauchsanweisung – A
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Gebrauchsanweisung – A

Gebrauchsanweisung – A

7.6 Statistik
Hier können Sie die Werte von Vorlauftemperatur, Innentemperatur (wenn diese 
eingesetzt wurden) und Außentemperatur  während der letzten Stunden sehen. 

Für den Vorlauffühler werden die letzten 200 Minuten angezeigt, Minute für Minute. 
Für die anderen Fühler ändern sich die Werte viel langsamer, und für sie können die 
Werte der letzten 200 Stunden abgelesen werden, Stunde für Stunde. 

Verwenden Sie Pfeil nach oben/unten, um den Fühler zu markieren, dessen Statistik 
Sie sehen wollen, und drücken sie auf OK, um sich eine Grafi k der Temperatur anzei-
gen zu lassen. Mit Pfeil nach rechts/links können Sie dann den Cursor bewegen, der 
rechts unten in der Grafi k zu sehen ist, und den Wert für eine bestimmte Minute 
oder Stunde ablesen. TIPP: Wenn Sie direkt auf Pfeil nach rechts drücken, können 
Sie zum ältesten Wert springen. 

Drücken Sie Esc, um zum Statistik-Menü zurückzugehen.

7.7 Pumpe/Zusatzwärme
Hier stellen Sie ein, ob Sie die Funktion für Start/Stopp der Zirkulationspumpe für 
Heizsystem, Zusatzwärme usw. benutzen wollen. 
HINWEIS Zusatzbox erforderlich.

Pumpenstopp Strg außen Tag/Nacht  – Wird verwendet, um die Pumpe 
zu stoppen, wenn eine bestimmte Außentemperatur überschritten wird. Diese 
Temperatur kann zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Einstellbare Werte reichen 
von Aus (Funktion inaktiv) und 5-20° C. Die Pumpe wird jeden Tag um 12:00 Uhr 5 
Minuten lang bewegt. HINWEIS Der Zeitpunkt wird der eingestellten Zeit entnom-
men. Wird keine Zeit eingestellt, bleibt 12:00 12 Stunden ab Start erhalten.

M-pos. Zusatzw. – Wenn man möchte, dass die Zusatzwärme startet, wenn 
sich das Ventil in einer bestimmten Position befi ndet, kann man dies hier einstel-
len. 0 bedeutet, dass der Motor vollständig geschlossen ist, bei 100 ist der Motor 
vollständig offen.

Verzög. Wärme – Wie viel Zeit verstreichen soll, nachdem die oben genannte 
Ventilposition erreicht ist, bis die Zusatzwärme startet.

Verzög. Mischer – Wie viel Zeit verstreichen soll, nachdem die Zusatzwärme 
gestartet ist, bis der Motor weiter öffnet. 

7.8 Alarmkontakt
Wird benutzt, um ein Alarmsignal zu versenden, z. B. eine SMS, wenn eine bes-
timmte Temperatur des Fühlers überschritten/unterschritten wird. 
HINWEIS Erfordert Spezialausstattung.

Bei Alarm wird ein Kontakt an Klemme 11-12 geschlossen, in der AZ mit „Alarm” 
gekennzeichnet.

Werte von 0-90° C einstellbar.

Alarmsignal kann erzeugt werden bei: Fühlerfehler, Hohe Vorlauftemperatur oder 
Niedrige Vorlauftemperatur.
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7.9 Kurveneinstellung
Die Vorlauftemperatur für 2 feste Endpositionen und einen einstellbaren Zwischenwert – den so genannten Schaltpunkt 
– eingestellt werden. 

7.9.1 Schltp b außen – Diese Einstellung legt fest, bei welcher Außentemperatur die Kurve unterbrochen werden soll.

7.9.2/7.9.4 Vorlauft. b +20 / -20 – Welche maximale Vorlauftemperatur bei +20 bzw. -20° C außen zugeführt 
werden soll.

7.9.3 Vorlt. b. S-pkt – Welche Vorlauftemperatur beim eingestellten Schaltpunkt zugeführt werden soll.

7.9.5 Nachtabs. Kurve – Bedeutet, dass die gesamte Kurve um eine eingestellte Gradanzahl parallel nach unten 
verschoben wird, wenn die Nachtabsenkung aktiviert wird.

7.9.6 Feineinstell. – Feineinstellung Kurve bedeutet, dass man die Kurve um eine eingestellte Gradanzahl anhebt oder 
absenkt. +15 – -15° C einstellbar.

Menü 8 – Sprache
Verfügbare Sprachen: 

Schwedisch, Englisch, Deutsch und Finnisch.

Gebrauchsanweisung – A

Gebrauchsanweisung – A
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